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KEY PLAN — INDIVIDUAZIONE STRALCIO (SCALA 1:1000)

LEGENDA

Flemento | Descrizione

Dispersore a maglia situato al di sotto della cabina MT/BT ad una profondita
minima di 0,5m dal piano di calpestio

Corda di rame nudo 25mm? interrata a profondita di almeno 0,5m dal piano di
calpestio

o~ Dispersore verticale, composta da un picchetto a "T” in acciaio zincato #=30mm,
L=2m, in pozzetto ispezionabile 400x400x600 mm (di nuova realizzazione)

R e Dispersore di fatto realizzato mediante collegamento dell'impianto di terra

----- al’armatura dei pilastri di nuova realizzazione del fabbricato.

Collettore di terra principale situato all'interno della cabina MT/BT
B_PRINCIPALE

Collettore di terra secondario relativo al Quadro Q_XX

B_XX

NOTE

1. Limpianto di terra unico dovra essere realizzato coerentemente a quanto indicato nella normativa
CEl EN 50522 e CEI 0—16.
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