KEY PLAN — INDIVIDUAZIONE STRALCIO (SCALA 1:1000)

LEGENDA —

Elemento | Descrizione

Modulo Fotovoltaico in silicio Monocristallino le cui principali caratteristiche sono di
sequito elencate:

e Potenza nominale Pmax=400Wp
e [fficienza del modulo >20%
e TEnsione max. di sistema 500V
¢ Tipologia celle Silicio monocristallino G
e Materiale telaio Lega di alluminio anodizzato

Le tre lettere allinterno del modulo stanno ad indicare:
S ——> Stringa di appartenenza del modulo FV

C ——> Canale MPPT dell'inverter

I ==> Inverter a cui il modulo FV ¢ collegato

Inverter fotovoltaico di potenza nominale 50 kW in uscita avente le cui principali
caratteristiche sono di sequito indicate: —

e Potenza max. del generatore FV 75.000 Wp@STC
e Corrente di ingresso max. 120 A
¢ Numero di ingressi MPP indipendenti 6
INV_XX e Numero max. di stringhe per ingresso 2
e Potenza nominale in uscita @230V—50Hz 50.000 W
e THD <3%
e Grado di rensimento max. 98% circa
o Dimensioni (LxAxP) 600x750x650mm  circa
¢ Peso 90 kg circa H
e Grado di protezione P65
o Sistema di gestione del’ombreggiamento Si

CARATTERISTICHE GENERATORE FV

GENERATORE FV DA 272,00 kWp POSIZIONATO SULLA COPERTURA DELLA RIMESSA ATM DI GAVETTE AVENTE
LE SEGUENTI CARATTERISTICHE PRINCIPALI

e ORIENTAMENTO DEI MODULI = 90

e INCLINAZIONE DEI MODULI = O

¢ N MODULI = 680

e POTENZA SINGOLO MODULO = 400 Wp

e Indicazioni pit dettagliote riguardo il collegamento dei moduli fotovoltaici e delle stringhe sono
riportate negli elaborati di progetto complementari e nella relazione tecnica;
e | cavi per il collegamento delle stringhe agli inverter dovranno essere di tipo H172/2-K o analoghi.

Adatti in ogni caso ad una posa libera in aria ed esposti ai raggi UV,

e Sard a cura dell’appaltatore definire in fase esecutiva le caratteristiche dell'impianto fotovoltaico
effettuando nuovamente i calcoli di collegamento dei moduli agli inverter in base alle apparecchiature |
effettivamente approwvigionate.
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Modulo Fotovoltaico in silicio Monocristallino le cui principali caratteristiche sono di seguito elencate: Potenza nominale   Pmax=400Wp Pmax=400Wp Efficienza del modulo  >20% >20% TEnsione max. di sistema  500V 500V Tipologia celle    Silicio monocristallino Silicio monocristallino Materiale telaio   Lega di alluminio anodizzato Lega di alluminio anodizzato Le tre lettere all'interno del modulo stanno ad indicare: S --> Stringa di appartenenza del modulo FV C --> Canale MPPT dell'inverter I --> Inverter a cui il modulo FV è collegato
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Inverter fotovoltaico di potenza nominale 50 kW in uscita avente le cui principali caratteristiche sono di seguito indicate: Potenza max. del generatore FV   75.000 Wp@STC 75.000 Wp@STC Corrente di ingresso max.    120 A 120 A Numero di ingressi MPP indipendenti  6 6 Numero max. di stringhe per ingresso  2 2 Potenza nominale in uscita @230V-50Hz 50.000 W 50.000 W THD       <3% <3% Grado di rensimento max.    98% circa 98% circa Dimensioni (LxAxP)     600x750x650mm circa 600x750x650mm circa Peso       90 kg circa 90 kg circa Grado di protezione     IP65 IP65 Sistema di gestione dell'ombreggiamento SiSi
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GENERATORE FV DA 272,00 kWp POSIZIONATO SULLA COPERTURA DELLA RIMESSA ATM DI GAVETTE AVENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE PRINCIPALI ORIENTAMENTO DEI MODULI = 90° INCLINAZIONE DEI MODULI = 0° N° MODULI = 680 POTENZA SINGOLO MODULO = 400 Wp
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