
SCHEMA FUNZIONALE CENTRALE TERMICA
Allegato B

asilo nido "Girotondo"
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ACQUA

50 l

24 l

Generatore di 

calore 

Q= 36.3-73.3kW

P= 67.0-33.5kW

P1

DN 32

P3

DN 40

P4

DN 32

P2

DN 40
Bollitore ACS 

        Vol=150 l

        Pn=35 kw


