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DIAGNOSI ENERGETICA Revisione 1,0

E900 – SCUOLA MATERNA “LATERNA” 16.962,20 data 21/02/18

IDENTIFICAZIONE UTENZA AREE DI IMPIEGO SERVIZIO ANNO Rif. Foto numero

Tempo funzionamento Energia

% sul totale
NUM REALE TOTALE Ore / giorno Ore/ anno KWh / anno

1 LAMPADA 1X36W 2 PIANO TERRA A A – ILLUMINAZIONE 0,00 1 0,036 100,00% 100,00% 0,04 0,04 5,0 8 36 1.440 51,84 0,31%

2 LAMPADA 1X18W 2 PIANO TERRA A A – ILLUMINAZIONE 0,0 1 0,018 100,00% 100,00% 0,02 0,02 5,0 8 36 1.440 26 0,15%

3 LAMPADA 47X36W 2 PIANO TERRA A A – ILLUMINAZIONE 0,0 47 0,036 100,00% 100,00% 0,04 1,69 5,0 8 36 1.440 2.436 14,36%

4 LAMPADA 1X18W 2 PIANO TERRA A A – ILLUMINAZIONE 0,0 1 0,018 100,00% 100,00% 0,02 0,02 5,0 8 36 1.440 26 0,15%

5 LAMPADA 3X36W 2 PIANO TERRA A A – ILLUMINAZIONE 0,0 3 0,036 100,00% 100,00% 0,04 0,11 5,0 8 36 1.440 156 0,92%

6 LAMPADA 4X36W 2 PIANO TERRA A A – ILLUMINAZIONE 0,0 4 0,036 100,00% 100,00% 0,04 0,14 5,0 8 36 1.440 207 1,22%

7 LAMPADA 8X36W 2 PIANO TERRA A A – ILLUMINAZIONE 0,0 8 0,036 100,00% 100,00% 0,04 0,29 5,0 8 36 1.440 415 2,44%

8 LAMPADA 1X8W 2 PIANO TERRA A A – ILLUMINAZIONE 0,0 1 0,008 100,00% 100,00% 0,01 0,01 5,0 8 36 1.440 12 0,07%

9 LAMPADA 8X36W 2 PIANO TERRA A A – ILLUMINAZIONE 0,0 8 0,036 100,00% 100,00% 0,04 0,29 5,0 8 36 1.440 415 2,44%

10 LAMPADA 1X8W 2 PIANO TERRA A A – ILLUMINAZIONE 0,0 1 0,008 100,00% 100,00% 0,01 0,01 5,0 8 36 1.440 12 0,07%

11 LAMPADA 6X36W 2 PIANO TERRA A A – ILLUMINAZIONE 0,0 6 0,036 100,00% 100,00% 0,04 0,22 5,0 8 36 1.440 311 1,83%

12 LAMPADA 1X8W 2 PIANO TERRA A A – ILLUMINAZIONE 0,0 1 0,018 100,00% 100,00% 0,02 0,02 5,0 8 36 1.440 26 0,15%

13 LAMPADA 2X36W 2 PIANO TERRA A A – ILLUMINAZIONE 0,0 2 0,036 100,00% 100,00% 0,04 0,07 5,0 8 36 1.440 104 0,61%

14 LAMPADA 6X36W 2 PIANO TERRA A A – ILLUMINAZIONE 0,0 6 0,036 100,00% 100,00% 0,04 0,22 5,0 8 36 1.440 311 1,83%

15 LAMPADA 3X8W 2 PIANO TERRA A A – ILLUMINAZIONE 0,0 3 0,008 100,00% 100,00% 0,01 0,02 5,0 8 36 1.440 35 0,20%

16 STEREO PHILIPS AZ 1850 2 PIANO TERRA D D – APPARATI ICT 1,2 230 0,5 1 50,00% 50,00% 0,11 0,11 5,0 0,5 34 85 10 0,06%

17 STEREO PHILIPS MC150 2 PIANO TERRA D D – APPARATI ICT 1,2 230 0,5 1 50,00% 50,00% 0,11 0,11 5,0 0,5 30 75 9 0,05%

18 LAMPADA 1X18W 3 PIANO PRIMO A A – ILLUMINAZIONE 0,0 1 0,018 100,00% 100,00% 0,02 0,02 5,0 8 30 1.200 22 0,13%

19 LAMPADA 1X36W 3 PIANO PRIMO A A – ILLUMINAZIONE 0,0 1 0,036 100,00% 100,00% 0,04 0,04 5,0 8 36 1.440 52 0,31%

20 LAMPADA 7X36W 3 PIANO PRIMO A A – ILLUMINAZIONE 0,0 7 0,036 100,00% 100,00% 0,04 0,25 5,0 8 36 1.440 363 2,14%

21 LAMPADA 2X8W 3 PIANO PRIMO A A – ILLUMINAZIONE 0,0 2 0,008 100,00% 100,00% 0,01 0,02 5,0 8 36 1.440 23 0,14%

22 LAMPADA 1X36W 3 PIANO PRIMO A A – ILLUMINAZIONE 0,0 1 0,036 100,00% 100,00% 0,04 0,04 5,0 8 36 1.440 52 0,31%

23 LAMPADA 1X8W 3 PIANO PRIMO A A – ILLUMINAZIONE 0,0 1 0,008 100,00% 100,00% 0,01 0,01 5,0 8 36 1.440 12 0,07%

24 LAMPADA 9X36W 3 PIANO PRIMO A A – ILLUMINAZIONE 0,0 9 0,036 100,00% 100,00% 0,04 0,32 5,0 8 36 1.440 467 2,75%

25 LAMPADA 1X8W 3 PIANO PRIMO A A – ILLUMINAZIONE 0,0 1 0,008 100,00% 100,00% 0,01 0,01 5,0 8 36 1.440 12 0,07%

26 LAMPADA 9X36W 3 PIANO PRIMO A A – ILLUMINAZIONE 0,0 2 0,036 100,00% 100,00% 0,04 0,07 5,0 8 36 1.440 104 0,61%

27 LAMPADA 2X8W 3 PIANO PRIMO A A – ILLUMINAZIONE 0,0 2 0,008 100,00% 100,00% 0,01 0,02 5,0 8 36 1.440 23 0,14%

28 LAMPADA 1X36W 3 PIANO PRIMO A A – ILLUMINAZIONE 0,0 1 0,036 100,00% 100,00% 0,04 0,04 5,0 8 36 1.440 52 0,31%

29 LAMPADA 1X18W 3 PIANO PRIMO A A – ILLUMINAZIONE 0,0 1 0,018 100,00% 100,00% 0,02 0,02 5,0 8 36 1.440 26 0,15%

30 LAMPADA 17X36W 3 PIANO PRIMO A A – ILLUMINAZIONE 0,0 17 0,036 100,00% 100,00% 0,04 0,61 5,0 8 36 1.440 881 5,20%

31 LAMPADA 4X8W 3 PIANO PRIMO A A – ILLUMINAZIONE 0,0 4 0,008 100,00% 100,00% 0,01 0,03 5,0 8 36 1.440 46 0,27%

32 LAMPADA 8W36W 3 PIANO PRIMO A A – ILLUMINAZIONE 0,0 8 0,036 100,00% 100,00% 0,04 0,29 5,0 8 36 1.440 415 2,44%

33 LAMPADA 4X8W 3 PIANO PRIMO A A – ILLUMINAZIONE 0,0 4 0,008 100,00% 100,00% 0,01 0,03 5,0 8 36 1.440 46 0,27%

34 LAMPADA 7X36W 3 PIANO PRIMO A A – ILLUMINAZIONE 0,0 7 0,036 100,00% 100,00% 0,04 0,25 5,0 8 36 1.440 363 2,14%

35 LAMPADA 17X36W 3 PIANO PRIMO A A – ILLUMINAZIONE 0,0 17 0,036 100,00% 100,00% 0,04 0,61 5,0 8 36 1.440 881 5,20%

36 LAMPADA 6X8W 3 PIANO PRIMO A A – ILLUMINAZIONE 0,00 6 0,008 100,00% 100,00% 0,01 0,05 5,0 8 36 1.440 69 0,41%

37 LAMPADA 10X36W 3 PIANO PRIMO A A – ILLUMINAZIONE 0,0 10 0,036 100,00% 100,00% 0,04 0,36 5,0 8 36 1.440 518 3,06%

38 LAMPADA 1X8W 3 PIANO PRIMO A A – ILLUMINAZIONE 0,0 1 0,008 100,00% 100,00% 0,01 0,01 5,0 8 36 1.440 12 0,07%

39 LAMPADA 2X36W 3 PIANO PRIMO A A – ILLUMINAZIONE 0,0 2 0,036 100,00% 100,00% 0,04 0,07 5,0 8 36 1.440 104 0,61%

40 LAMPADA 2X36W 3 PIANO PRIMO A A – ILLUMINAZIONE 0,0 2 0,036 100,00% 100,00% 0,04 0,07 5,0 8 36 1.440 104 0,61%

41 LAMPADA 1X18W 3 PIANO PRIMO A A – ILLUMINAZIONE 0,0 1 0,018 100,00% 100,00% 0,02 0,02 5,0 8 36 1.440 26 0,15%

42 LAMPADA 9X36W 3 PIANO PRIMO A A – ILLUMINAZIONE 0,0 9 0,036 100,00% 100,00% 0,04 0,32 5,0 8 36 1.440 467 2,75%

43 LAMPADA 1X36W 3 PIANO PRIMO A A – ILLUMINAZIONE 0,0 1 0,036 100,00% 100,00% 0,04 0,04 5,0 8 36 1.440 52 0,31%

44 DISTRIBUTORE CAFFE’ 3 PIANO PRIMO E E – SERVIZI AUSILIARI ED ACCESSORI 0,0 1 0,740 30,00% 30,00% 0,07 0,07 7,0 24 52 8.736 582 3,43%

45 STAMPANTE CANON 3 PIANO PRIMO D D – APPARATI ICT 3,6 230 1,4 1 60,00% 60,00% 0,49 0,49 5,0 5 36 900 441 2,60%

46 STAMPANTE EPSON XP422 3 PIANO PRIMO D D – APPARATI ICT 3,6 230 1,4 1 60,00% 60,00% 0,49 0,49 5,0 6 36 1.080 529 3,12%

47 STEREO LG 3 PIANO PRIMO D D – APPARATI ICT 1 230 0,4 1 60,00% 60,00% 0,14 0,14 5,0 2 36 360 49 0,29%

48 STEREO PHILIPS 3 PIANO PRIMO D D – APPARATI ICT 1 230 0,4 1 60,00% 60,00% 0,14 0,14 5,0 2 36 360 49 0,29%

49 PC N. 1 3 PIANO PRIMO D D – APPARATI ICT 1,4 230 0,53 1 60,00% 60,00% 0,19 0,19 5,0 6 36 1.080 206 1,21%

50 UPS 3 PIANO PRIMO D D – APPARATI ICT 2 230 0,8 1 30,00% 30,00% 0,07 0,07 7,0 24 52 8.736 594 3,50%

51 FASTWEB MODEM 3 PIANO PRIMO D D – APPARATI ICT 0,0 1 0,030 30,00% 30,00% 0,00 0,00 7,0 24 52 8.736 24 0,14%

52 LAMPADA LED 7 W 3 PIANO PRIMO A A – ILLUMINAZIONE 0,0 1 0,007 100,00% 100,00% 0,01 0,01 5,0 8 36 1.440 10 0,06%

53 CONSUMO TOT CUCINA 3 PIANO PRIMO E E – SERVIZI AUSILIARI ED ACCESSORI 0,0 1 3,000 100,00% 95,00% 2,85 2,85 5,0 8 36 1.440 4.104 24,19%

54 LAMPADA 4X18W 1 CENTRALE TERMICA A A – ILLUMINAZIONE 0,0 4 0,018 100,00% 100,00% 0,02 0,07 5,0 1 20 100 7 0,04%

55 POMPA GRUNDFOS 0,1 kW 1 CENTRALE TERMICA C C – CLIMATIZZAZIONE INVERNALE 0,0 1 0,100 90,00% 90,00% 0,08 0,08 5,0 12 26 1.560 126 0,74%

56 POMPA GRUNDFOS 0,1 kW 1 CENTRALE TERMICA C C – CLIMATIZZAZIONE INVERNALE 0,0 1 0,100 90,00% 90,00% 0,08 0,08 5,0 12 26 1.560 126 0,74%

57 POMPA GRUNDFOS 0,29 kW 1 CENTRALE TERMICA C C – CLIMATIZZAZIONE INVERNALE 0,0 1 0,290 90,00% 90,00% 0,23 0,23 5,0 12 26 1.560 366 2,16%
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