COMUNE DI GENOVA

Allegato B

SCHEMA FUNZIONALE CENTRALE TERMICA

GAS
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Scuola elementare “DE AMICIS”, Scuola media “U. FOS COLQO”,

Scuola materna “EX FASCIOTTI”
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Generatore di
calore
Pn=655/820 kW

Pfoc=705/893 kW

| Circuito 1 | | Circuito 3 | | Circuito 4 | | Circuito 5 |
Tr: Tr: Tr:
38.0°C 35.0°C 32.0°C
Q=240/1.200 kW
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