
SCHEMA FUNZIONALE CENTRALE TERMICA
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Generatore 

di calore 

Pn=120,0-150,0 kW

Pfoc=127,8-161,6 kW

Q=60/205 kW

P1
DN50

Tm:37,1 °C

Tr:31,3 °C

Allegato B E1180
Scuola materna statale "Capitini" | Scuola elementare "Villa Sanguineti"


