
SCHEMA FUNZIONALE CENTRALE TERMICA
Allegato B

Scuola materna ed elementare "L. Ariosto"
E1148

GAS 

PRMTR TRM PMIN

ARMADIO ESTERNO (ACCIAIO INOX)

IN COPERTURA

Generatore di 

calore 

Pn=340,2 kW

Pfoc=345,0 kW

Generatore di 

calore 

Pn=453,6 kW

Pfoc=460,0 kW

P1

DN 32
P2

DN 32

P3

DN 32

P4

DN 32

P5

DN 32

P6

DN 32

P7

DN 32


