
SCHEMA FUNZIONALE CENTRALE TERMICA
Allegato B
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80 l
250 l

18 l

Generatore di 

calore 2 

Pn=111,0 kW

Pfoc=114,1 kW

ACC DE 200

A
C
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BLOCCO

ESTERNO
Tm: 65°C

Tr: 50°C

Defangatore

Generatore di 

calore 1

Pn=111,0 kW

Pfoc=114,1 kW
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scuola dell'infanzia"Garrone"


